) SGS Analytics Sweden AB

g g Box 3080, 903 03 Ume& Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
e < ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKOPING
(?EDIT?*%

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

\\\\‘\n'u/,,//

NEDAQ

\\\\\Z/ Uppdragsgivare
Miljo och Vatten i Ornskoldsvik AB jlac=WrA  Miljo och Vatten i Ornskéldsvik AB
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Skortsedsvagen 8 Skortsedsvagen 8
891 51 ORNSKOLDSVIK 891 51 ORNSKOLDSVIK
Rapport Nr Rapport Sida 1(1)
22041444 - 001 utfardad av ackrediterat laboratorium
Information om prov och provtagning
Provtyp Dricksvatten hos anvandare, avhéardat
Anléggning Banafjal v Temperatur vid ankomst 5°C
Provplats Nat Ankomsttidpunkt 2022-04-04 - 16:40
Analysomfattning Mikrobiologisk Ansattningsdatum 2022-04-04
Provtagningsdatum 2022-04-04 - 11:40
Temperatur vid provtagning 11.8°C
Provtagningsplats
Provtagare
Ovriga uppgifter
Provfakta (Kund =0, SGS = 1)
Provmarkning
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Enhet Matosakerhet
SS-EN ISO 6222:1999 mod. Langsamvaxande bakterier 40 cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999 Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d 31 cfu/ml
SS 028167-2, mod SS-EN 1SO 9308-1/AC:2008 E coli <1 cfu/100ml
SS 028167-2 MF Koliforma bakterier 35°C <1 cfu/100ml

Angiven matosékerhet ar beréknad med tackningsfaktor k = 2. Matosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas fr&n laboratoriet efter begéaran.

Bedémning och kommentarer:
TIJANLIGT

Provtagningsfakta har lamnats av kund.

Beddmningen har utférts enligt Livsmedelsverkets féreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) och avser endast
utforda analyser med gransvérde enligt géllande lagstiftning. Bedémningen har gjorts utifr&n resultat utan hansyn till
matosakerheten. For mer information, se www.sgs.com/sgsanalytics-se

Ume3, 2022-04-12

Charlotta Jacobson
Analysansvarig

Resultat avser endast det inséanda provet sdsom det har mottagits. S&vida laboratoriet inte skriftligen godkéant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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